ANSLUTNINGSPUNKTER

MATERIALNUMRERING

ANSLUTNINGSPUNKT 9

Pluskabel fran Goteborgs Energi (AL 500 mm2) anslutes till kablarna (FKKJ

150 + 95 mm2) fran anslutningspunkt 4. Skarmen pd kablarna (FKKJ 150 + 95
mm2) ansluts pa minusskenan. Skarmen pa Al 500 mm2 ansluts till
minusskenan men ansluts EJi likriktarstationen.

Minuskabel fran Goteborgs Energi (Al 500 mm2) ansluts pa minusskenan.
Skarmen pa minuskabeln ansluts ocksa p& minusskenan.

L st. kablar (RK 120 mm2) ansluts pd minusskenan och ut till varje ral.

Skydds jord (MK 50 mm2 gul/gron) ansluts pa minusskenan fill skap.

2 st. kablar (FKKJ 150 + 95) fran anslutningspunkt &4 ansluts fill Goteborgs

Energis pluskabel (Al 500 mm2). Skérmarna ansluts p& minusskenan, men EJ
vid franskiljaren.
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ANSLUTNINGSPUNKT 9 MED SEPARAT MINUSSKAP

Separat minusskap (Goteborgs Energi
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Pluskabel fran Géteborgs Energi (Al 500 mm2) anslutes till kablarna (FKKJ
150 + 95 mm2) fran anslutningspunkt &. Skarmen pa kablarna (FKKJ 150 + 95
mm2) ansluts pd minusskenan. Skdrmen pd Al 500 mm2 ansluts till
minusskenan men ansluts EJ i likriktarstationen.

Minuskabel fran Goteborgs Energi (Al 500 mm2) ansluts pd minusskenan.
Skarmen pa minuskabeln ansluts ocksa pa minusskenan.

Kabel (RK 120 mm2) ansluts pa minusskenan till narmaste ral.

L st. kablar (RK 120 mm2) ansluts pa minusskenan och ut till varje ral.
Skydds jord (MK 50 mm2 gul/gron) ansluts pd minusskenan fill skap.

2 st. kablar (FKKJ 150 + 95) fran anslutningspunkt &4 ansluts till Goteborgs
Energis pluskabel (Al 500 mm2). Skérmarna ansluts pa minusskenan, men EJ

vid franskiljaren.

Berdringsskydd (krympslang)

MATERIAL FOR MATARPUNKT

Material Anmarkning Antal
1 Ventilavledare 1st.
2 Hallare for ventilavledare Se standardritning 20766 1st.
3 Franskiljare 1st.
L Isolafor 3 st
5 Hallare for franskiljare Se standardritning 20757 1st.
6 Ovre ror till stangmandver 1 st.
7 Distansstang M10 L = 100 mm 3 st.
8 Stangfdrare 3 st
9 Hallare for distansstang Se standardritning 20759 3 st.
10 Klamfaste till stangmanover T st.
11 Lankstycke fill stangmanover 1 st.
12 Undre ror till stangmanover 1 st.
13 Mastring Se standardritning 20771 3 st.
1L Kopplingsskap Eldon KGR 7324-special 1 st.
15 Klamfaste fill man.handfag 1st.
16 Manoverhandtag Tst
17 Hallare for man.handtag Se standardritning 20761 1 st.
18 Barbalk till kopplingsskap Se standardritning 20767 1 st.
19 Barbalk till kabeltrumma Se standardritning 20767 1st.
20 Kabeltrumma Se standardritning 20770 1st.
21 DistansstangM10 L = 70 mm -
272 Jordningsskena Se standardritning 20768 1 st.
23 Textskylt Se standardritning 20746 1 st.
2L Tatningshylsa 2 st.
25 Kontramuffer 2 st.
26 Anslutningsklamma barlina 2 st.
27 Anslutningsklamma ktl. 2 st.
28 Mellanlagg Se standardritning 20772 1 st.
29 Kabelhdllare Se standardritning 20769 1st.
30 Skyddslada Se standardritning 20732 L st.
Kabelskor 50 - 10 3 st
Kabelskor 95 - 12 2 st.
Kabelskor 120 - 10 1st.
Kabelskor 120 - 12 5 st.
Kabelskor 120 - 16 8 st.
Kabelskor 150 - 16 L st.
Div. fastmarerial
Skyddsldda monteras mot varje ral dver kabelanslutningarna.
ANSLUTNINGSPUNKTER
Fran - Till - Till
1| - |3 Tst. RK 120 mm2
2| - |10 Tst. MK50mm2 gul/gron
3] - |5] - |6 Tst. RK 120 mm2
3] - |7] - |8 Tst. RK 120 mm2
Ll - ]9 2 st.  FKKJ 150 + 95 mm?2
10| - RAL Tst. MK 50 mm2 gul/gron
5 | och | 7 Anslutes pa barlina
6 |och |8 Anslutes pa kontaktledning
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i Anslutning av matarpunkt (mittmast)
JOST PAKA pa egen banvall
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